Техническая спецификация
Услуг по техническому обслуживанию систем водоснабжения/водопровода Сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»
Цель:
	Техническое обслуживание систем водоснабжения/водопровода и канализации Сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», осуществляемое в целях обеспечения их бесперебойного и безаварийного функционирования (далее - Услуги).
Срок оказания услуг: с 00 часов 01 января 2018 года до 24.00 часов 31 декабря 2018 года.
[bookmark: _GoBack]Сумма, указанная в объявлении это бюджет на 12 месяцев 2018 года, оплата поставщику производится за фактически оказанные услуги в соответствии с графиком оплаты и не может превышать указанный размер:
	Месяц фактически оказанных услуг
	Размер оплаты поставщику за фактически оказанные услуги в тенге без НДС, не более

	Январь
	2 644 916,66

	Февраль
	2 644 916,66

	Март
	2 644 916,66

	Апрель
	2 644 916,66

	Май
	2 644 916,66

	Июнь
	2 644 916,66

	Июль
	2 644 916,66

	Август
	2 644 916,66

	Сентябрь
	2 644 916,66

	Октябрь
	2 644 916,66

	Ноябрь
	2 644 916,66

	Декабрь
	2 644 916,66

	Итого за 2018 год не более:
	31 739 000,00


Потенциальному поставщику необходимо это учесть при подачи тендерной заявки и проведении торгов.

 	2.Услуги должны включать:
	2.1 Техническое обслуживание систем водоснабжения/водопровода и канализации (в т.ч. очистных сооружений, канализационно-насосных станций), указанных в п.3 настоящей Технической спецификации, в т.ч. вспомогательного оборудования (далее - Оборудование).
	2.2. Проведение комплекса работ по обеспечению безаварийной работы внутриплощадочных сетей хоз. питьевого водопровода В1, противопожарного водопровода В2, сетей бытовой канализации и ливневой канализации с очисткой поверхностных водоотводных кюветов и канав, канализационно-насосных станций.	
           2.3. Проведение в отношении Оборудования мероприятий профилактического характера (осмотр водопроводных колодцев, противопожарных колодцев, канализационных колодцев) проводимых систематически.
	2.4. Проведение регламентированного технического обслуживания (чистка, смазка, окраска и т.п), включающего в себя работы, выполняемые в соответствии с технической документацией Оборудования в обязательном порядке после определенной наработки или временного периода, а также проверка технического состояния оборудования канализационно-насосных станций при помощи средств технической диагностики и визуально.
	2.5. Проведение нерегламентированного технического обслуживания, включающего в себя работы по аварийной чистке колодцев, регулировке и обслуживание запорной арматуры в колодцах, замене и ремонту запорной арматуры сетей водоснабжения и канализации, и т.п., потребность в которых выявляется при аварийных ситуациях (порыв сетей водоснабжения и канализации и др.). Мониторинг технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики канализационно-насосных станций. Устранение выявленных замечаний должно проводиться без остановки технологического процесса, или, в крайнем случае, с кратковременной остановкой, заблаговременно согласованной с Заказчиком.
	2.6. Предоставление Заказчику информации по эксплуатации Оборудования в течение срока действия Договора (не реже одного раза в месяц).
	2.7. Обеспечение на Объекте, при оказании услуг, соблюдения правил технической, промышленной безопасности в условиях действующего предприятия, пожарной безопасности и промышленной санитарии.
	2.8. Информирование Заказчика о преднамеренно/непреднамеренной порче имущества третьими лицами/организациями, работающими на территории Сухого порта.
	2.9. Информирование Заказчика о состоянии сетей водоснабжения и канализации, оборудования канализационно-насосных станций, с составлением графика планового ремонта и утверждением его у Заказчика по замене оборудования или его запасных частей.
2.10. Устранение своими силами и материально - техническими средствами аварийных ситуаций, возникших в процессе эксплуатации.
2.11. Чистка и откачка воды из резервуара накопителя ливневых вод. 
	2.11. Устранение за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней неисправностей, возникших по вине Исполнителя.

Объекты
Сети
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Примечание

	Водопровод хозяйственно-питьевой В1

	1
	Трубопровод ПНД SDR17 PE 100 d 225 мм
	м
	1220
	

	2
	Трубопровод ПНД SDR17 PE 100 d 160 мм
	м
	4508
	

	3
	Трубопровод ПНД SDR17 PE 100 d 110 мм
	м
	471
	

	4
	Трубопровод ПНД SDR17 PE 100 d 63 мм
	м
	511
	

	5
	Стальной трубопровод 
d 219 мм 
	м
	9
	

	6
	Стальной трубопровод 
d 159 мм
	м
	70
	

	7
	Стальной трубопровод 
d 108 мм
	м
	42
	

	8
	Стальной трубопровод 
d 57 мм
	м
	318
	

	9
	Стальной трубопровод 
d 38 мм
	м
	15
	

	
	Итого
	м
	7164
	

	Противопожарный трубопровод В2

	1
	Трубопровод ПНД SDR21 PE 100 d 280 мм
	м
	5910
	

	2
	Трубопровод ПНД SDR17 PE 100 d 225 мм
	м
	3655
	

	3
	Стальной трубопровод 
d 273 мм
	м
	206
	

	4
	Стальной трубопровод
d 108 мм
	м
	811
	

	5
	Стальной трубопровод 
d 57 мм
	м
	217
	

	
	Итого
	м
	10799
	

	Канализация хозяйственно-бытовая К1, К1Н

	1
	Труба двухслойная
 канализационная д. 250
	м
	420
	

	2
	Труба двухслойная
 канализационная д. 200
	м
	1695
	

	3
	Труба двухслойная
 канализационная д. 160
	м
	1532
	

	4
	Трубопровод ПНД SDR21 PE 100 d 75 мм
	м
	1640
	

	5
	Труба чугунная 
Канализационная д.100
	м
	123
	

	6
	Стальной трубопровод 
d 273 мм
	м
	8
	

	7
	Стальной трубопровод 
d 219 мм
	м
	50
	

	8
	Стальной трубопровод 
d 159 мм
	м
	7
	

	9
	Стальной трубопровод 
d 108 мм
	м
	12
	

	10
	Стальной трубопровод 
d 89 мм
	м
	66
	

	11
	Стальной трубопровод 
d 57 мм
	м
	69
	

	
	Итого
	м
	5622
	

	Ливневая канализация ЛК

	1
	Труба двухслойная
Канализационная д.1000
	м
	222
	

	2
	Труба двухслойная
Канализационная д.800
	м
	200
	

	3
	Труба двухслойная
Канализационная д.630
	м
	750
	

	4
	Труба двухслойная
Канализационная д.500
	м
	1340
	

	5
	Труба двухслойная
Канализационная д.400
	м
	1800
	

	6
	Труба двухслойная
Канализационная д.315
	м
	1350
	

	7
	Труба двухслойная
Канализационная д.250
	м
	790
	

	8
	Стальной трубопровод 
d 820 мм
	м
	160
	

	9
	Стальной трубопровод 
d 426 мм
	м
	100
	

	10
	Стальной трубопровод 
d 325 мм
	м
	43
	

	11
	Стальной трубопровод 
d 273 мм
	м
	60
	

	
	Итого
	
	6815
	

	Ливневая канализация ЛК (локальные очистные)

	1
	Труба двухслойная
Канализационная д.1000
	м
	53
	

	2
	Труба двухслойная
Канализационная д.500
	м
	50
	

	3
	Труба двухслойная
Канализационная д.400
	м
	30
	

	4
	Труба двухслойная
Канализационная д.250
	м
	138
	

	5
	Стальной трубопровод 
d 520 мм
	м
	16
	

	6
	Стальной трубопровод 
d 325 мм
	м
	35
	

	7
	Стальной трубопровод 
d 219 мм
	м
	55
	

	8
	Стальной трубопровод 
d 108 мм
	м
	10
	

	
	Итого:
	
	387
	

	
	
	
	
	

	
	Общая протяженность трубопроводов итого
	м
	30787
	



Колодцы и запорная арматура
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Примечание

	Водопровод хозяйственно-питьевой В1

	


1


	Задвижка фланцевая д.200
	шт.
	1
	

	
	Задвижка фланцевая д.150
	шт.
	5
	

	
	Задвижка фланцевая д.100
	шт.
	1
	

	
	Задвижка фланцевая д.80
	шт.
	3
	

	
	Задвижка фланцевая д.50
	шт.
	5
	

	
	Итого
	
	15
	

	

2
	Кран шаровый сварной д.40
	шт.
	2
	

	
	Кран шаровый сварной д.32
	шт.
	5
	

	
	Кран шаровый сварной д.25
	шт.
	2
	

	
	Кран шаровый сварной д.20
	шт.
	4
	

	
	Кран шаровый сварной д.15
	шт.
	4
	

	
	Итого
	
	17
	

	
3
	Вантуз фланцевый д.50
	шт.
	1
	Устройство выпуска воздуха

	
	Фильтр фланцевый д.50
	шт.
	1
	Устройство выпуска воздуха

	
	Задвижка фланцевая д.50
	шт.
	1
	Устройство выпуска воздуха

	
	Итого
	
	3
	

	
4
	Колодцы ж/б круглые д.2000
	шт.
	1
	

	
	Колодцы ж/б круглые д.1500
	шт.
	28
	

	
	Колодцы ж/б прямоугольные
	шт.
	1
	

	
	Итого
	
	30
	

	

1
	Гидранты Н=1250
	шт.
	37
	

	
	Гидранты Н=1500
	шт.
	7
	

	
	Гидранты Н=1750
	шт.
	7
	

	
	Гидранты Н=2000
	шт.
	1
	

	
	Гидранты Н=2500
	шт.
	2
	

	
	Итого
	
	54
	

	


2
	Задвижка фланцевая д.250
	шт.
	17
	

	
	Задвижка фланцевая д.200
	шт.
	7
	

	
	Задвижка фланцевая д.100
	шт.
	6
	

	
	Задвижка фланцевая д.80
	шт.
	4
	

	
	Задвижка фланцевая д.65
	шт.
	1
	

	
	Задвижка фланцевая д.50
	шт.
	16
	

	
	Итого
	
	51
	

	


3
	Вантуз фланцевый д.50
	шт.
	11
	Устройство выпуска воздуха

	
	Фильтр фланцевый д.50
	шт.
	11
	Устройство выпуска воздуха

	
	Задвижка фланцевая д.50
	шт.
	11
	Устройство выпуска воздуха

	
	Итого
	
	33
	

	
4
	Колодцы ж/б круглые д.2000
	шт.
	14
	

	
	Колодцы ж/б круглые д.1500
	шт.
	60
	

	
	Колодцы ж/б прямоугольные
	шт.
	8
	

	
	Итого
	
	82
	

	5
	Указатель флуоресцентрый
	шт.
	54
	

	Канализация хозяйственно-бытовая К1 и К1Н

	
1
	Задвижка шиберная д.250
	шт.
	1
	

	
	Задвижка шиберная д.200
	шт.
	5
	

	
	Итого
	
	6
	

	


2
	Колодцы ж/б круглые д.1500
	шт.
	98
	

	
	Колодцы ж/б круглые д.1000
	шт.
	3
	

	
	Колодцы ж/б круглые д.1500
	шт.
	6
	с шиберной
 задвижкой

	
	Колодцы ж/б круглые д.1500
	шт.
	4
	Колодцы-
гасители

	
	Жироуловитель с колодцем д.1000
	шт.
	2
	

	
	КНС
	шт.
	5
	

	
	Итого
	
	130
	

	Канализация ливневая КЛ

	1
	Задвижка фланцевая д.200
	шт.
	2
	

	
	Задвижка фланцевая д.100
	шт.
	1
	

	


2
	Колодцы ж/б круглые д.2000
	шт.
	12
	

	
	Колодцы дождеприемные круглые д.1500
	шт.
	20
	

	
	Колодцы дождеприемные круглые д.1500
	шт.
	29
	

	
	Колодцы канализационные круглые дю1500
	шт.
	115
	

	
	Дождеприемник ДБ
	шт.
	31
	

	Локальные очистные сооружения ЛК

	





1
	Распределительный колодец РК д.3000
	шт.
	1
	

	
	Технический колодец 
ТК д.3000
	шт.
	1
	

	
	Очистная установка в комплекте
	шт.
	3
	OP_OM_SB85
Q=85 л/с

	
	Технический колодец 
ТК д.1000
	шт.
	4
	

	
	Камера 3000*2000
	шт.
	1
	

	
	Колодец вод.круглый д.1500
	шт.
	2
	

	
	Колодцы канализационные круглые д.1500
	шт.
	4
	

	
	Колодцы канализационные круглые д.2000
	шт.
	2
	

	



2
	Очистная установка в комплекте
	шт.
	1
	OP_OM_SB85
Q=30 л/с

	
	Распределительный колодец РК д.1200
	шт.
	2
	

	
	Колодец отбора проб 
КК д.1200
	шт.
	1
	

	
	Технический колодец 
ТК д.1000
	шт.
	3
	

	
	Колодец вод.круглый д.1500
	шт.
	2
	

	
	Колодцы канализационные круглые д.1500
	шт.
	4
	




4. К потенциальным поставщикам предъявляются следующие требования:
	4.1. Потенциальный поставщик услуг должен иметь: 
-производственно-ремонтную базу на праве собственности или аренды в Алматинской области (необходимо документальное подтверждение);
 -собственные и/или арендованные механизмы и оборудование, а также собственный и/или арендованный автомобильный парк (согласно таблице) для своевременного полноценного и качественного оказания Услуг на обслуживаемом оборудовании и инженерных системах объектов Заказчика.
	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Примечание

	1
	Автомобильный водовоз-цистерна
	1
	Собственный/аренда

	2
	Автокран
	1
	Собственный/аренда

	3
	Автобус для перевозки своих сотрудников
	1
	Собственный/аренда

	4
	Передвижная ремонтная мастерская
	1
	Собственный/аренда

	5
	Автомашина бортовая
	1
	Собственный/аренда

	6
	Автомобиль с крано-манипуляторной установкой
	1
	Собственный/аренда

	7
	Самосвал
	1
	Собственный/аренда

	8
	Экскаватор
	1
	Собственный/аренда

	9
	Асенизаторная машина
	1
	Собственный/аренда

	10
	Передвижная дизельная электростанция
	1
	Собственный/аренда

	11
	Передвижная компрессорная станция, не менее 5 куб.м. в час
	1
	Собственный/аренда

	12
	Передвижной сварочный агрегат
	2
	Собственный/аренда

	13
	Переносной сварочный аппарат
	2
	Письменно подтвердить наличие

	14
	Экструдер для пайки труб
	2
	Письменно подтвердить наличие

	15
	Печь для сушки и прокалки электродов
	1
	Письменно подтвердить наличие

	16
	Трубогиб гидравлический
	1
	Письменно подтвердить наличие

	17
	Ножницы трубные
	1
	Письменно подтвердить наличие

	18
	Труборез для пластиковых труб
	1
	Письменно подтвердить наличие

	19
	Сварочный аппарат
	1
	Письменно подтвердить наличие

	20
	Аппарат (агрегат) гидравлический для пайки пластиковых труб до 315 диаметра
	2
	Письменно подтвердить наличие

	21
	Аппарат (агрегат) сварочный, свариваемый диапазон труб от 315 до 630 мм в комплекте с насадками для сварки труб
	2
	Письменно подтвердить наличие

	22
	Насос для откачки загрязненных вод
	2
	Письменно подтвердить наличие

	23
	Насос для опрессовки
	2
	Письменно подтвердить наличие

	24
	Болгарка
	2
	Письменно подтвердить наличие

	25
	Дрель
	2
	Письменно подтвердить наличие

	26
	Перфоратор
	2
	Письменно подтвердить наличие

	27
	Угловая шлифовальная машина
	2
	Письменно подтвердить наличие

	27
	Шуруповёрт
	2
	Письменно подтвердить наличие

	28
	Лестница
	2
	Письменно подтвердить наличие

	29
	Стремянка
	2
	Письменно подтвердить наличие

	30
	Подмости передвижные
	2
	Письменно подтвердить наличие

	31
	Газовый редуктор 
	2
	Письменно подтвердить наличие

	32
	Кислородный редуктор
	2
	Письменно подтвердить наличие

	33
	Комплект шлангов
	2
	Письменно подтвердить наличие

	34
	Набор инструментов
	5
	Письменно подтвердить наличие



4.2. Потенциальный поставщик обязан иметь в штате инженерно- технический персонал с соответствующим образованием (бакалавры, магистратура), а также опыт работы в области водоснабжения и канализации.            
Соответствие данному требованию необходимо подтвердить документально (приказы, дипломы, резюме)

	№ п.п
	Должность
	Минимальное количество штатных единиц
	Примечание

	1
	Инженер  по водоснабжению и канализации

	1
	На дату предоставления ценового предложения все должны:
-пройти обучение по охране труда и технике безопасности (сертификат);
- пройти обучение по пожарно-техническому минимуму;


	2
	Инженер механик по обслуживанию канализационно-насосных станций

	1
	

	3
	Инженер электрик

	1
	

	4
	Инженер по технике безопасности

	1
	

	5
	Аттестованный сварщик
	2
	Документальное подтверждение



4.3. Для оперативного реагирования и своевременного устранения аварийных ситуаций, потенциальный поставщик услуг обязан иметь пункт постоянной дислокации в радиусе не далее 30 км от территории СЭЗ Хоргос-Восточные ворота предназначенный для размещения дежурной смены и аварийной бригады. Соответствие данному требованию необходимо подтвердить письмом о наличии соответствующих обязательств.

